e%e
e < ® Energistyrelsen DIN BYGNING HAR
e ENERGIM/ERKE

ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
ENERGIM/RKE 0G FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER Du betaler hvert 3r&1.000 Kr.

mere, end du behgver i energiudgifter*

2409 Skansebo 1
Skansebo 1
8940 Randers SV

N ENERGIKONSULENTENS BEDSTE
ANBEFALINGER

Montage ny udekompencering.
Bestaende anlaeg ikke virksomt.

,&rlig besparelse: 8.100 kr.
Investering: 21.600 kr.

L
¥ Isolering af tilslutningsrer,

brugsvandsrgr og

cirkulationsledning op til 50 mm

: ,&rlig besparelse: 900 kr.
‘I& Investering: 8.900 kr.
P s
T o §
N ] Montage af ny on/off-styret
it cirkulationspumpe, som Alpha 2,
20-40N, 22 W
,&rlig besparelse: 800 kr.
Investering: 7.500 kr.

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pa bygningens karaktertrak. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG* FORBEDRING AF ENERGIMARKET VED
GENNEMFORSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:

| DAG EFTER RENTABLE DU SPARER

TILTAG ARLIGT
Fjernvarme 135.100 kr. 94.700 kr.  40.400 kr.
ELtil andet 111.500 kr. 110.900 kr. 600 kr. ﬂ m m E E E H E
Samlet energiudgift 246.600 kr. 205.600 kr.  41.000 kr.
Samlet CO2-udledning 24,31 ton 19,60 ton 4,72 ton

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Skansebo 1 311709072 20. september 2023 - 20. september 2033 Lemvig Arkitektkontor Aps
8940 Randers SV CVR-nr.: 41315733



Pa denne side far du hjeelp til at igangseette de

energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhzaevet.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

Du kan sammenligne tiltagene pa tvaers af gkonomi, klima

og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en

trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

Pa de fglgende sider i rapporten finder du detaljeret

information om energikonsulentens forbedringsforslag.

MONTAGE NY UDEKOMPENCERING. BESTAENDE ANL/EG IKKE

Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udveelg den lgsning, der

Op til 2 dage

VIRKSOMT. Besparelse
8.100 kr./arligt

1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig C02-reduktion
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. 934 kg./arligt

2 E’é Sparehergi.dk kan du féuinspiration til energiforbedringen om Investering
Automatik til varmeanleaeg 21.600 kr

3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa . .
www.sparenergi.dk/automatik-til-varmeanlaeg Renoveringstid

4

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

ISOLERING AF TILSLUTNINGSR@R , BRUGSVANDSR@R 0G

Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der

Fra 2 dage til 1 uge

CIRKULATIONSLEDNING OP TIL 50 MM Bespareolsg
900 kr./arligt

1 Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig CO02-reduktion
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. 95 kg./arligt

2 Pa Sparenergi.dk ka"n du fa inspiration til energiforbedringen om “Isolering Investering
af rgr til varmt vand 8.900 kr

3 Laes mere om den konkrete energiforbedring pa . .
www.sparenergi.dk/isolering-af-roer-til-varmt-vand Renoveringstid

4

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

MONTAGE AF NY ON/OFF-STYRET CIRKULATIONSPUMPE, SOM

ALPHA 2, 20-40N, 22 W

Besparelse
800 kr./arligt

Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig C02-reduktion
med planlaegning og udfgrelse af din energiforbedring. 74 kg./arligt

P3 Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om “Ny Investering

cirkulationspumpe”

cirkulationspumpe

Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der
passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

1
2
3 Laes mere om den konkrete energiforbedring
4

7.500 kr.

pa www.sparenergi.dk/ny-
Renoveringstid

Op til 2 dage

RAD OM FINANSIERING

Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra
det er muligt at ansgge om tilskud til
energirenoveringer. Hold dig opdateret om
eksisterende tilskudspuljer pd www.sparenergi.dk.

Flere banker tilbyder klima- og
energieffektiviseringsldn med lav rente. Ring til din
bank og hgr, hvad de kan tilbyde.

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortzelle dig, hvilke forudsaetninger der ligger til grund for de
enkelte forbedringsforslag.

P& sparenergi.dk kan du laese mere om energirenoveringer og finde inspiration og
hjeelp til at igangsaette en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har
samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - sa du kan fa overblik over,
hvordan man opnar en bedre bolig, der bade er energieffektiv, har et godt indeklima og
er tidssvarende.

Adresse Energimarkningsnummer

Skansebo 1 311709072
8940 Randers SV

Gyldighedsperiode Udarbejdet af

20. september 2023 - 20. september 2033 Lemvig Arkitektkontor Aps
CVR-nr.: 41315733




ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGE

Pa denne side kan du sammenligne gkonomi og
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG

SIDE 3 - BILAG

LETTE YDERVAGGE

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG INVESTERING REDUKTION |

BESPARELSE* ARLIGT UDLEDT
Cco2

MASSIVE YDERVAGGE

Massive 36 cm ydervaegge isoleres med 100 mm 13.300 kr. 402.000 kr. 1.530 kg CO,

ETAGEADSKILLELSE

Efterisolering af gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering 20.000 kr. 132.300 kr. 2.304 kg CO,

og fjernelse af eksisterende isolering

VARMEROR

Isolering af varmefordelingsrgr op til 50 mm 700 kr. 8.000 kr. 80 kg CO,

AUTOMATIK

Montage ny udekompencering. 8.100 kr. 21.600 kr. 934 kg CO,

Bestaende anlaeg ikke virksomt.

VARMTVANDSROR

Isolering af tilslutningsrgr , brugsvandsrgr og cirkulationsledning op 900 kr. 8.900 kr. 95 kg CO,

til 50 mm

VARMTVANDSPUMPER

Montage af ny on/off-styret cirkulationspumpe, som Alpha 2, 20- 800 kr. 7.500 kr. 74 kg CO,

40N, 22 W

ANDRE FORSLAG DER KAN VARE RENTABLE, HVIS DE UDFORES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER

Efterisolering af lette ydervaegge af tree med 200 mm isolering 1.500 kr. 167 kg CO,
FACADEVINDUER

Udskiftning af vinduer til 3-lags energirude, energiklasse B. 4.100 kr. 467 kg CO,
OVENLYS

Udskiftning af vindue til 3-lags energirude, efter BR20. 300 kr. 25 kg CO,
YDERD@RE

Udskiftning til ny altangr med 3-lags energirude 13.300 kr. 1.526 kg CO,

* Tallene er baseret pa en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.

Adresse

Skansebo 1
8940 Randers SV

Energimarkningsnummer
311709072

Gyldighedsperiode
20. september 2023 - 20. september 2033

Udarbejdet af

Lemvig Arkitektkontor Aps
CVR-nr.: 41315733




FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

Markningen synligggr bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning szlges eller udlejes. P& baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimarkningsskalaen fra A2020 til G.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at
& holde p& varmen, s& det er
muligt at udnytte flere omrader
i bygningen, der fgr var for
kolde.

\'

L
BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en
positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret pracis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afthaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pd varmen, mens andre fyrer for dbne
vinduer eller bruger store maengder varmt vand.

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige
forbedringer af bygningen, som er rentable at
gennemfgre eller kan veere rentable, hvis de udfgres
sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver
hvad forbedringerne gar ud pa, hvad de koster at
gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og
hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og
varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

Ip

MINDRE TRAK

Bygningen bliver teettere, sa det

ikke lengere traekker fra de
steder, hvor brugerne fgr var
generet af kulde og traek.

@GET KOMFORT

Det bliver nemmere at
opretholde den rette
temperatur i bygning, sa den
bliver rarere at veere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud
fra en rekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR

Der antages en konstant

opvarmning af bygningen til
20°C. Den faktiske
varmeregning kan afvige hvis
brugerne gnsker en hgjere eller

lavere temperatur.
BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig
anvendelse af bygningen ift.
brugere, drift og apparater. Det
faktiske varmeforbrug kan
afvige, hvis bygningen har et
andet brugsmgnster.

Adresse Energimarkningsnummer
Skansebo 1 311709072
8940 Randers SV

Gyldighedsperiode
20. september 2023 - 20. september 2033

VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige

vejrforhold. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er szerlig varm eller
kold.

VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
bygningens stgrrelse. Den
faktiske varmeregning kan
afvige, hvis brugerne bruger
mere eller mindre varmt vand.

Udarbejdet af

Lemvig Arkitektkontor Aps
CVR-nr.: 41315733



BAGGRUNDSINFORMATION

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 5 - BILAG

BYGNINGSBESKRIVELSE / Skansebo 1, 8940 Randers SV

ADRESSE

Skansebo 1, 8940 Randers SV

BYGNINGENS ANVENDELSE | FOLGE BBR

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140])

KOMMUNE NR. BFE NR. BYGNINGS NR. BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
730 4102330 1 1756 m? 0 m?

OPF@RELSESAR OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF K/ALDERETAGE OPVARMET UOPVARMET KALDERETAGE
1964 1756 m? 0 m? 0 m? 296 m?

AR FOR VAESENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME

Ikke angivet Fjernvarme Ingen

ENERGIMARKE

ENERGIMARKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

ENERGIMARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM

VARMEBEHOV | kWh

OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM

Fjernvarme 205.170 205,17 MWh fjernvarme
Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
Skansebo 1 311709072

8940 Randers SV

20. september 2023 - 20. september 2033

Andre energibehov

EL TIL ANDET* kWh
EL til bygningsdrift 569
EL til forbrug | 55.157

*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimaerkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Udarbejdet af

Lemvig Arkitektkontor Aps
CVR-nr.: 41315733



ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

563 kr. pr. MWh
Fast afgift: 19.553 kr. pr. ar

Elektricitet til andet end opvarmning

2,00 kr. pr. kWh

Afhaengig af elleverandgr vil den anvendte elpris kunne
variere.

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er
angivet.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport indeholder oplysninger omkring det
faktiske forbrug, som energikonsulenten har indhentet ved
udfgrelsen af energimaerket. Oplysningerne om det
faktiske forbrug kan ses under afsnittet OPLYST
ENERGIFORBRUG.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energibesparelsesforslagene ivaerksaettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

Arligt abonnement for salg af el bgr undersgges nermere,
da dette varierer meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskaermen.

DESTRUKTIVE UNDERSOGELSER

Der er i forbindelse med bygningsgennemgang ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersggelser.
Oplysning om isolering beror derfor pa
energikonsulentens skgn, tegningsmateriale og byggeskik.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
20. september 2023 - 20. september 2033

Skansebo 1
8940 Randers SV

311709072

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 6 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600568
CVR-nummer: 41315733

Lemvig Arkitektkontor Aps
Industrivej 53
7620 Lemvig

cpl@lemvig-arkitektkontor.dk
tlf. 96630599

Ved energikonsulent
Frants Thaning

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 20. september 2023 til den 20. september 2033

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

* 1 &r efter energimaerkningsrapportens dato, eller

* 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem szelger og kgber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimerkning af bygninger. Klik ind pa linket og lees
mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimarkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
energimarkningsrapporten. Du kan laese mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

Udarbejdet af

Lemvig Arkitektkontor Aps
CVR-nr.: 41315733



ENERGIKONSULENTENS ENERGIMAERKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 7 - BILAG

Energimaerkningen omfatter etageejendom.

Ejendommen er energimarket efter besigtigelse, kontrolopmaling samt foreliggende tegninger og eventuelle oplysninger
fra ejer.

Konstruktioner, der ikke var mulige at kontrollere, er skgnnet ud fra erfaringer og under hensyntagen til enten opfgrelsesar
eller renoveringstidspunkt.

Af energimarkerapporten fremgar der forslag til forbedringer, der har en tilbagebetalingstid pa mere end 10 ar.

Selvom forslagene har en lengere tilbagebetalingstid, bgr det overvejes at udfgre disse, da f.eks. efterisolering og
vinduesudskiftninger vil forbedre komforten, idet de indvendige overflader bliver varmere, og oplevelsen af traek fra kolde
overflader derved reduceres.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre
laneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemfgre flere forslag er ikke ngdvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte
forslag.
Dette er f.eks. ikke tilfeeldet hvis man bade far en mere effektiv varmekilde og en bedre isolering.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Skansebo 1 311709072 20. september 2023 - 20. september 2033 Lemvig Arkitektkontor Aps
8940 Randers SV CVR-nr.: 41315733



GENNEMGANG AF RO ATy 0o FoRezoRnoe
BYGNINGENS ENERGITILSTAND

P3 de folgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens

forslag til energiforbedringer og tilhgrende Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhange af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG OG LOFT

LOFTRUM

STATUS

Loftsrum er isoleret med 350 mm granulat.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret pa ejers oplysninger.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Yderveegge i brystninger samt 4. sal er udfgrt som 35 cm hulmur. Vaegge bestar udvendigt af tegl og indvendigt af
klinkerbeton. Hulrummet er isoleret med 20 mm polystyren.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret pa ejers oplysninger.

MASSIVE YDERVAGGE

STATUS

Ydervaegge bestar af 36 cm massiv teglveeg
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Montering af ny indv. isoleringsveeg pa massive mure til i alt 100 mm isolering, 13.300 kr. 402.000 kr.
effektivdampspaerre og afsluttet med godkendt beklaedning. Der udfgres nye
lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer fgres med ud i ny
vaeg.

Der er foreslaet efterisolering af massive ydervaegge med i alt 100 mm mineraluld
indvendig. Denne konstruktion opfylder ikke bygningsreglementets krav, men
yderligere isolering skgnnes at optage uforholdsmaessig meget plads.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Skansebo 1 311709072 20. september 2023 - 20. september 2033 Lemvig Arkitektkontor Aps
8940 Randers SV CVR-nr.: 41315733



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 9 - BILAG

MASSIVE VAGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS
Vaegge i ovenlysskakter mod uopvarmet loftsrum bestar af 8 cm massiv betonvaeg, isoleret med 200mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Vaegge mod uopvarmet rum bestar af 30 cm massiv og uisoleret betonvaeg.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

LETTE YDERVAGGE

STATUS

Yderveegge mod altaner er udfgrt som let konstruktion med beklaedning ud- og indvendig. Hulrum mellem bekleedninger
er der antageligt isoleret med 100 mm polystyren.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervaegge. Eksisterende 1.500 kr.
pladebeklaedning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udfgres iht.
geeldende regler pa omradet, hvad angar materialekrav samt placering og udfgrelse
af dampspeerre. | forbindelse med arbejdet, skal der udfgres nye lysninger og
bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer fgres med ud i den nye vaeg.

VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduer monteret med 2-lags termorude med kold kant.

Vinduer monteret med 2-lags energirude med kold kant, energiklasse D.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE |  INVESTERING
Vinduerne med termoruder udskiftes til nye med 3-lags energiruder, energiklasse B. 4.100 kr.

OVENLYS

STATUS

Ovenlys er monteret med 2-lags termorude med kold kant.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING
Vinduerne udskiftes til nye ovenlysvinduer med 3-lags energiruder, efter BR20. 300 kr.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Skansebo 1 311709072 20. september 2023 - 20. september 2033 Lemvig Arkitektkontor Aps

8940 Randers SV CVR-nr.: 41315733



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 10 - BILAG

YDERDORE

STATUS

Altandgr med sideparti monteret med 2-lags termorude.

Yderdgr med flere vinduesfag, monteret med tolags energiruder med kold kant.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Altandgrene udskiftes med nye, som er monteret med 3-lags energirude, varm kant 13.300 kr.
og kryptongas

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS

Gulv mod uopvarmet kzelder og garager, beton med traegulv er isoleret med 10 mm polystyren.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Efterisolering af gulv mod uopvarmet kaelder med 100 mm isolering. Montering af 20.000 kr. 132.300 kr.
nedhaengt loft i keelder pa& underside af etageadskillelse af beton og tree. Der udfgres
effektiv dampspaerre og afsluttes med godkendt bekleedning. Det er vigtigt at have
fokus pa at rumhgjden ikke ggres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter
isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kaelderen blive lavere. Herved
gges risikoen

for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i
alle rum, og husejeren bgr instrueres i korrekt udluftning af keelderen sa fugt mv.
undgaes.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal teet, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues-
og dgrabninger, samt taetningslister i vinduer og udvendige dgre fremstar intakte.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Skansebo 1 311709072 20. september 2023 - 20. september 2033 Lemvig Arkitektkontor Aps
8940 Randers SV CVR-nr.: 41315733



ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 11 - BILAG
VARMEANLAG
FJERNVARME
STATUS

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfgrt som direkte fjernvarmeanlaeg, med fjernvarmevand i
fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ingen varmepumpe, og grundet de nuvaerende fjernvarmepriser er der ikke forslag til montering af varmepumpe.

SOLVARME

STATUS

Der er intet solvarmeanlaeg pa bygningen. Grundet de nuvaerende fjernvarmepriser er der ikke forslag til montage af
solvarmeanlag i bygningen.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrer er udfgrt som to-
strengs anlaeg.

VARMER@R

STATUS

Varmefordelingsrer er udfert som 1" stalrer. Rerene er isoleret med 20 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Isolering af varmefordelingsrgr op til 50 mm isolering, udfgrt enten med rgrskale 700 kr. 8.000 kr.
eller lamelmatter.
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 12 - BILAG

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

Der er ingen varmefordelingspumpe i bygningen.

AUTOMATIK

STATUS

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pa radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Der er ikke monteret regulering af varmeanlasg ved central styring. Eller det vil sige at der er et anlaeg som er pillet fra,
og som nemt kan re-etableres.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Der monteres automatik for central styring til regulering af varmeanlaegget. Der har 8.100 kr. 21.600 kr.
tidligere vaeret en pumpe og styringsanlaeg. Det er relativt enkelt at re-etablere
systemet igen, med en ny pumpe, samt koble styringsenheden til igen.

Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan
udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type
Magna 3.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

| beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug pa 250 liter pr. m2 opvarmet etageareal pr. ar.

VARMTVANDSR@R

STATUS

Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er udfert som 1" stalrer. Rerene er isoleret med 20 mm isolering.

Brugsvandsrgr og cirkulationsledning er udfgrt som 1" stalrgr. Rgrene er isoleret med 20 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE |  INVESTERING
Isolering af tilslutningsregr til varmtvandsbeholder op til 50 mm isolering, udfgrt enten 900 kr. 8.900 kr.
med rgrskale eller lamelmatter.

Isolering af brugsvandsrgr og cirkulationsledning op til 50 mm isolering, udfgrt enten
med rorskale eller lamelmatter.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 13 - BILAG

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

P& varmtvandsrgr og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering, med en max-effekt pa 65
W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 20-15 N 150.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING

Der foresldes montage af ny on/off-styret pumpe til cirkulation af det varme 800 kr. 7.500 kr.
brugsvand. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe
med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Alpha 2, 22 W

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Varmt brugsvand produceres i ca 500 | varmtvandsbeholder, isoleret med ca 50 mm skumisolering.

BELYSNING

STATUS

Belysning i trappeopgangen bestar af LED spotbelysning. Manuel styring via teend/sluk kontakt.
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OPLYST ENERGIFORBRUG ENERGIM/ERKNINGSRAPPORT

STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 14 - BILAG
ADRESSE KOM-, EJD- 0G BYGNINGSNR BFENR
Skansebo 1, 8940 Randers SV 730-17390-1 4102330

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter 128.205 kr. i afregningsperioden
Fast afgift 33.433 kr. pr. ar

Varmeforbrug 171,55 MWh fjernvarme

Aflaest periode 3. januar 2015 - 31. december 2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normalarets forbrug, der kan sammenlignes med det
beregnede forbrug.

Varmeudgifter 132.317 pr. ar

Fast afgift 33.433 pr. ar

Varmeudgift i alt 165.750 pr. ar

Varmeforbrug 177,05 MWh fjernvarme

CO2 udledning 11,51 ton CO2 pr. ar

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
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IKONFORKLARING

ENERGIMARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 15 - BILAG

En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tveers af konstruktioner og installationer.

)

Rl

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vaere hule,
massive eller lette ydervaegge.

Kaelderydervaegge
Bygningens kaldervaegge, som vender mod
jorden.

Kaldergulv
Bygningens nederste del af klimaskaermen i
bygninger med opvarmet kaelder.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Adresse

Skansebo 1
8940 Randers SV

Energimarkningsnummer
311709072

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ventilation

Bygningens ventilationsanlaeg og
ventilationskanaler.

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand,
bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

Varmeanlaeg
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fjernvarme, ovne og varmepumper.

o)

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

Gyldighedsperiode

20. september 2023 - 20. september 2033

Varmeanlaeg
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
fjernvarme, ovne og varmepumper.

®

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmeller.

®

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

Udarbejdet af

Lemvig Arkitektkontor Aps
CVR-nr.: 41315733



ENERGIMARKE

FOR BYGNINGEN

2409 Skansebo 1
Skansebo 1
8940 Randers SV

Stgrre bygninger over 600 m2, der ofte besgges af offentligheden, er palagt til enhver tid, at synliggere
energimarkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug
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Gyldig fra den 20. september 2023 til den 20. september 2033
Energimarkningsnummer: 311709072



